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NOTAS:

·  La unidades de medición se encuntran en mm
· El siguiente plano fue realizado teniendo en cuanta la

Resolución 0330 de 2017 y la RAS 2000Laura Valentina Guecha
Hermes Daniel Guarnizo

Ingenieria civil

Ing. Felipe Santamaria Alzate

Director de Tesis:

Titulo de proyecto:

Propuesta de diseño de PTAP para surtir de agua a los barrios San

José, Santa María, San Carlos del municipio del  Madrid,

Cundinamarca, mediante el rediseño  de la planta existente

PLANO TORRE DE AIREACIÓN

3 BANDEJAS
DE AIREACIÓN

VISTA SUPERIOR BANDEJAS DE AIREACIÓN
ESC. 1:20

VISTA FRONTAL
ESC. 1:16

DETALLE A

 DETALLE A
ESCALA 1:8

PERFORACIÓNES
POR BANDEJA

DE   Ø 5 mm

ESPESOR DE LAMINA
DE AGUA: 0.10 m

CARBON COQUE CON
TAMAÑO DE   PARTICULA  DE 0.05 m a 0.15 m

ESPESOR DE LECHO DE COQUE: 0.15 m

TUBERIA DE CONDUCCIÓN DE
FLUJO DEL POZO A LA TORRE

DE AIREACIÓN Ø: 4"CONO QUE CONDUCE EL AGUA
HACIA LA MEZCLA RAPIDA

TUBO REPARTIDOR
TORRE DE AIREACIÓN Ø: 4"

TUBERIA DE CONDUCCIÓN DE
FLUJO DEL CONO HACIA LA MEZCLA RAPIDA

CON REDUCCIÓN DE  Ø: 6" A Ø: 4"

VISTA ISOMETRICA
ESC. SIN
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